
Wyciąg z protokołu z inwentaryzacji - instalacje

L.p. Rodzaje robót, asortyment, elementy

Instalacje sanitarne

37 Rurociągi instalacji wodociągowej - 18 mm

38 Rurociągi instalacji wodociągowej. - 22 mm

39 Rurociągi instalacji wodociągowej - 28 mm

40 Rurociągi instalacji wodociągowej - 35 mm

41 Rurociągi instalacji wodociągowej - 42 mm

42 Rurociągi instalacji wodociągowej - 54 mm

43 Izolacje rurociągów instalacji wodociągowej - 18 mm

44 Izolacje rurociągów instalacji wodociągowej - 22 mm

45 Izolacje rurociągów instalacji wodociągowej - 28 mm

46 Izolacje rurociągów instalacji wodociągowej - 35 mm

47 Izolacje rurociągów instalacji wodociągowej - 42 mm

48 Izolacje rurociągów instalacji wodociągowej - 54 mm

49 Rurociągi instalacji p.poż. - 65 mm

50 Rurociągi instalacji p.poż. - 50 mm

51 Rurociągi instalacji p.poż. - 25 mm

52 Rurociągi instalacji c.w.u- 18 mm

53 Rurociągi instalacji c.w.u - 22 mm

54 Rurociągi instalacji c.w.u - 28 mm

55 Rurociągi instalacji c.w.u - 35 mm

56 Rurociągi instalacji c.w.u - 42 mm

57 Izolacje rurociągów instalacji c.w.u - 18 mm

58 Izolacje rurociągów instalacji c.w.u - 22 mm

59 Izolacje rurociągów instalacji c.w.u - 28 mm

60 Izolacje rurociągów instalacji c.w.u - 35 mm

61 Izolacje rurociągów instalacji c.w.u - 42 mm

62  Wpusty podłogowe -  kanalizacyjne

63 Dodatkowe wpusty podłogowe -  chłodnia i pom. socjalne

64 Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach sanitarnych

65 zawory napowietrzające - kanalizacyjne fi 110

66 zawory napowietrzające - kanalizacyjne fi 75

67 zawory napowietrzające - kanalizacyjne fi 50

68 czyszczaki - kanalizacyjne fi 110

69 czyszczaki  - kanalizacyjne fi 75

70 czyszczaki  - kanalizacyjne fi 50

71 Rurociągi PCV kanalizacji - 50 mm

72 Rurociągi PCV kanalizacji - 75 mm

73 Rurociągi PCV kanalizacji - 110 mm

74 odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej

75 Rurociągi PCV kanalizacji tłuszczowej - 160 mm

76 Rurociągi PCV kanalizacji tłuszczowej - 110 mm

77 Rurociągi PCV kanalizacji skrobiowej - 50 mm

78 Rurociągi PCV kanalizacji skrobiowej - 75 mm

79 Rurociągi PCV kanalizacji skrobiowej - 110 mm

80 Grzejniki stalowe

81 odpowietrzniki automatyczne instalacji c.o.

82 Rurociągi instalacji c.o. - 18 mm

83 Rurociągi instalacji c.o.  - 22 mm

84 Rurociągi instalacji c.o.  - 28 mm

85 Rurociągi instalacji c.o.  - 35 mm

86 Rurociągi instalacji c.o.  - 42 mm

87 Rurociągi instalacji c.o.  - 54 mm

88 Izolacje rurociągów instalacji c.o.  - 18 mm

89 Izolacje rurociągów instalacji c.o.  - 22 mm

90 Izolacje rurociągów instalacji c.o.  - 28 mm

91 Izolacje rurociągów instalacji c.o.  - 35 mm

92 Izolacje rurociągów instalacji c.o.  - 42 mm

93 Izolacje rurociągów instalacji c.o.  - 54 mm

94 Dostawa i montaż nagrzewnicy wodnej

95 Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 15 mb zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 17,5 mb zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 15 mb zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 3 szt zgodnie z wprowadzonymi zmianami

wykonano 2 szt zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 1 szt zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 20 mb zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 17,5 mb zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 8 szt zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 15 mb zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 30 szt zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 15 mb zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 15 mb zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

zakres wykonanych prac

III. Blok Żywieniowy

wykonano 5 mb zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 10 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 10 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 4 szt zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 5 szt zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano 1 szt zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami



Wyciąg z protokołu z inwentaryzacji - instalacje
96 Klapy p.poż instalacji wentylacyjnej

97 wentylatory łazienkowe

98 wentylatory kanałowe

99 podstawy dachowe

100 nasada kominowa

101 wyrzutnia dachowa

102 Dostawa i montaż systemu p.poż -CONLIT (obudowa kanałów)

Instalacje elektryczne

103 Rozdzielnice elektryczne wewnątrzbudynkowe

104 Oprawy oświetleniowe TBS 233/236 2*36W

105 Oprawy oświetleniowe FCW 196/218 2*18W

106 Oprawy oświetleniowe FCW 196/218 2*18W z modułm awaryjnym

107 Oprawy oświetleniowe TCW 215/236 2*36W

108 Oprawy oświetleniowe FWG 240 2*18W

109 Oprawy oświetleniowe TCS 125/236 2*36W

110 Oprawy oświetleniowe TCS 125/236 2*36W z modułm awaryjnym

111 montaż gniazd wtykowych instalacji elektrycznej

112 montaż gniazd wtykowych instalacji teletechnicznych

113 montaż włączników

114 montaż przewodów i kabli instalacji elektrycznej

115 montaż korytek kablowych instalacji elektrycznej

116 montaż przewodów i kabli instalacji teletechnicznych

117 montaż korytek kablowych instalacji teletechnicznych

zamontowano 3 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 3 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 2 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 1 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 8 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 4 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 48 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 6 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 23 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 10 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 8 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 32 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

wykonano cały zakres objęty projektem i wprowadzonymi zmianami

zamontowano 1 szt. zgodnie zprojektem i wprowadzonymi zmianami


